
Схема подключения извещателя Свирель-2 к Страж Nano* 
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Извещатель имеет контакты: С+С- - для подключения светодиодной индикации режима 
оповещения; 0,+12,+24 - для подключения звукового оповещения от источника +12 В или +24 
В; ББ – контакты для подключения срабатывания при вскрытии корпуса самого извещателя. 
На схеме извещатель подключен к контактам стража, которые могут коммутировать высокий 
ток(до 2 А) и включаться только по DTMF команде. 
Извещатель и сам страж запитаны от источника питание 12 В. 
*Если необходимо чтобы извещатель срабатывал автоматически при возникновении тревоги, 
то его нужно подключать к выходу SIREN через контактное реле. 

Вид клемной колодки сирены: 
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