
Схема подключения теплового извещателя ИП 103-5/4 к «Страж 8х6 GPS». 
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SA1 – тумблер постановки/снятия с охраны (подключается 
по необходимости). 
 

SA1 

Тепловой извещатель имеет нормально замкнутые контакты, т.е. 
срабатывает на размыкание, вход стража при этом надо 
программировать так: инверсии нет, подтяжка включена. 

ИП 103-5/4 



 

На фотографии изображено, как и какие провода подключаются к извещателю. 
 

  


